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Prélèvement

Installation

Point de surveillance
Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00142900

 CAP        000057      DEVEZET (SCE DU)

   P    0000000057   CAPTAGE DEVEZET
                                AMONT FERME FAURE SAULQUE

                                     BATIE-NEUVE (LA)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

COM. COM. SERRE PONCON VAL D'AVANCE

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00142900)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme   aux références de qualité.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

LALLEMAND Anne

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

 Référence laboratoire : LSE2607-48059 Type analyse : BACT
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n°PLV 00142900

Analyse laboratoire :
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)     6901

Type de l'analyse : BACT                             Code SISE de l'analyse : 00152254                     Référence laboratoire : LSE2607-48059

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,24 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

pH 7,73 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Conductivité à 25°C 388 µS/cm 200,00 1100,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Résultats unité Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS 3 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

Mesure de terrain : Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Résultats
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Résultats
Température de l'eau 9,2 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Résultats
pH 7,9 unité pH 6,50 9,00

MINERALISATION Résultats
Conductivité à 25°C 387 µS/cm 200,00 1 100,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Résultats
Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L

Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L
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